
Tutorial #1 : Creazione di una rete nera  
 

Supponiamo di avere il seguente schema da calcolare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creare un nuovo progetto 

L=80 DN160 I=1% 300utenze 

 

 

 

 

 3 

 L=90 DN160 I=1% 150utenze 

L=100 DN200 I=1% 200utenze 

1 (21.12) 

 

2 (20.50) 

 

3 (19.22) 

 

4 (18.56) 

 

 Altri parametri:  

Dotazione 300l/ab. / giorno 

Kp = 3 

FASE 0 ɀ creazione di un nuovo progetto  



 

 

 

Inserire un nome 

Si presenta una 

procedura 

guidata (wizard) 

per la definizione 

del territorio  

Cliccare sul pulsante per avanzare 

Saltate la procedura se volete utilizzare tutti i parametri di default (li cambierete successivamente) 



 

 

 

  

 

Modificate le dimensioni del 

vostro territorio  

Viene richiesto il 

comune in cui è 

ubicato 

ÌȭÉÎÔÅÒÖÅÎÔÏ 

Selezionate il vostro comune 

con il combo ed 

eventualmente accelerate la 

ricerca immettendo le iniziali 

del nome 

Se volete utilizzare una 

mappa vedete il tutorial #4 

Se volete utilizzare uno 

sfondo dwg/dxf vedete il 

tutorial #3  



 

 

 

 

Modificare le 

quote nei quattro 

vertici del 

territorio => il 

programma 

effettuerà una 

interpolazione 

Per default il programma imposta il valore di 

altitudine del vostro comune selezionato 

Se volete potere inserire informazioni 

aggiuntive sul territorio  



 

 

 

 

 

 

 

Avete completato la definizione del territorio 

adesso potete impostare le caratteristiche 

della rete attraverso un analogo wizard. 

Saltate la procedura se volete utilizzare tutti i parametri di default (li cambierete successivamente) 



 

 

 

 

La tipologia è importante per adeguare il 

comportamento del programma in relazione 

agli input ed agli output attesi. 

Aggiungiamo alcune tipologie di tubazione 

per utilizzarle quando disegneremo i 

collettori della rete 



 

 

 

 

Ad esempio carichiamo la serie 

pvc 1401-S2 che contiene 7 

tipologie di diametri con 

scabrezze inserite per tutti i tipi 

di formula. Una volta caricate le 

tipologia vedremo il contatore 

aumentare di 7. Ne posso 

caricare quante ne voglio, anche 

successivamente. 
Una volta caricate le 

tipologie delle 

tubazioni possiamo 

caricare anche 

tipologie di pozzetti. 

Cambiamo la 

categoria e ri-

selezioniamo 

 



 

 

 

 

Questa volta selezioniamo una 

serie di pozzetti circolari 



 

 

 

 

%ȭ ÕÎÁ ÒÅÔÅ ÎÅÒÁȢ )ÍÐÏÓÔÉÁÍÏ ÕÎ 

coefficiente di punta di default. 

Impostiamo i valori di default 

che avrò ogni volta che  

disegneremo un collettore. 

Impostiamo un DN160 



 

 

 

 

 

 

Al completamento apparirà la 

finestra di progetto. Ha una 

struttura ad albero che 

visualizza le varie parti del 

modello. 

Potete accedere alla lista delle 

tipologie di tubazioni e di 

pozzetti che avete pre-

selezionato. Ne potete 

aggiungere altre, se necessario. 

Potete visualizzare il vostro 

territorio con le quote 

interpolate tra i 4 vertici e 

modellarlo con punti e curve di 

livello. 

Potete visualizzare la vostra 

rete per inserire collettori e 

pozzetti. 

Dopo aver calcolato potete 

visualizzare la relazione in pdf 

o in doc. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto inserito e selezionato con 

relativi comandi 

Comandi per inserire punti o curve sul 

territorio  

Modellare il territorio significa  ÄÅÆÉÎÉÒÎÅ ÌȭÁÌÔÉÍÅÔÒÉÁȢ 

Si possono inserire singoli punti, singole curve di livello oppure 

con comandi specifici è possibile caricarli da file esterni. 

Coordinate X,Y,Z che variano al variare della posizione del mouse. 

La Z viene calcolata interpolando tra le quote dei punti e delle 

curve di livello già presenti. Più è definito il piano quotato e 

maggiore sarà la precisione. 

Curva di livello inserita 

Se partite da un template CAD potete 

inserire punti e/o curve ricalcandone la 

geometria. 

FASE I ɀ modellazione altimetrica del territorio  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comandi per un 

ÌȭÉÎÓÅÒÉÍÅÎÔÏ ÄÅÌ 

collettore 

Il collettore viene inserito sia planimetricamente 

(disegnandolo come una polilinea) che 

altimetricamente, con la scelta di uno dei comandi 

Ȱ#ÒÅÁ ÃÏÎ ÑÕÏÔÁ ÉÎÉÚÉÁÌÅ Å ÐÅÎÄÅÎÚÁȱ Ï Ȱ#ÒÅÁ ÃÏÎ 

ÑÕÏÔÁ ÉÎÉÚÉÁÌÅ Å ÆÉÎÁÌÅȱ. 

Crea elemento CollettoreScarico:  con 

questo comando il collettore avrà un 

ÁÆÆÏÎÄÁÍÅÎÔÏ ÄÅÌÌȭÅÓÔÒÅÍÏ ÄÉ ÖÁÌÌÅ 

fissato ed una pendenza verso monte 

pari a quella media del terreno 

Crea con quota iniziale e pendenza o Crea 

con quota iniziale e finale vi consente di 

fissare già tali quote se le conoscete a 

priori.  

0/4%4% 54),)::!2% 15%34) #/-!.$) 0%2 #2%!2% ,ȭ).4%2! 2%4%ȟ -! 05/ȭ %33%2% 0)5ȭ%&&)#!#% 

UTILIZZARE QUESTI COMANDI PER TRACCIARE SOLTANTO IL COLLETTORE FINALE DI CUI CONOSCETE 

LE CARATTERISTICHE DI RECAPITO E POI PROCEDERE VERSO MONTE CREANDO LE VARIE IMMISSIONI 

#/. ,! 02/#%$52! #(% 3%'5% &)./ !,,ȭ).4%2/ $)3%'./ $%,,! 2%4%Ȣ 

Dopo il territorio potete m odellare la vostra rete  

 

FASE II ɀ creazione dei collettori di scarico  

 

Ricordate di 

utilizzare sempre il 

comando OSNAP 

nelle giunzioni 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selezionate il vostro collettore di valle 

Dalla barra a destra che riporta i comandi del 

collettore selezionato utilizzate il comando 

Ȱ#ÒÅÁ )ÍÍÉÓÓÉÏÎÅȱȢ ! ÑÕÅÓÔÏ ÐÕÎÔÏ ÄÏÖÅÔÅ 

impostare un punto di immissione ad 

esempio  

ÌȭÅÓÔÒÅÍÏ ÄÉ ÍÏÎÔÅ 

 e poi procedere a ritroso nel tracciare 

ÌȭÉÍÍÉÓÓÉÏÎÅȢ 

), 6!.4!'')/ $) 15%34/ -/$/ $) 02/#%$%2% %ȭ #(% ), 02/'2!--! -!.4)%.% 5.! #/.'25%.:! 

ALTIMETRICA ALLINEANDO I CIELI DEGLI SPECHI E SE PARTITE DA UN PUNTO INTERNO AL COLLETTORE DI 

VALLE LO DIVIDE ED ASSEGNA IN MODO PROPORZIONALE LE CARATTERISTICHE IDRAULICHE  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE III ɀ creazione dei pozzetti  

 
I pozzetti non sono necessari al calcolo. La rete può 

essere calcolata e verificata senza i pozzetti, ma sono 

comodi per varie ragioni e sono anche necessari per 

inserire eventuali salti. 

Comando per creare i 

pozzetti esterni o di 

confluenza 

 

Inserite i pozzetti 

utilizzando i comandi di 

OSNAP 

Potete inserire pozzetti esterni o di confluenza  ubicandoli sulla rete in una data posizione 

planimetrica oppure pozzetti interni  ad un collettore in un particolare vertice  o ad una specificata 

progressiva . I primi non appartengono ad uno specifico collettore e se li spostate si trascinano tutti i 

collettori ad essi agganciati.  Quelli interni invece si muovono assieme al collettore (sono solidali con 

esso) e se il collettore viene eliminato automaticamente sono cancellati. 

Comando per creare i 

pozzetti interni  ad uno 

specifico collettore 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE IV ɀ verifica dei dati idraulici  

 

%ȭ ÉÍÐÏÒÔÁÎÔÅ ÃÏÎÔÒÏÌÌÁÒÅ ÌÅ ÃÁÒÁÔÔÅÒÉÓÔÉÃÈÅ ÃÈÅ 

avete assegnato ad ogni collettore prima di lanciare 

il calcolo ed eventualmente e modificarle. Esistono 

vari modi: potete leggere la finestra info (tooltip) 

quando vi avvicinate ad un collettore, potete 

ÐÁÓÓÁÒÅ ÄÁÌÌȭÁÌÂÅÒÏ ÁÌÌÁ ÌÉÓÔÁ ÄÅÉ ÃÏÌÌÅÔÔÏÒÉ e dalla 

lista alle proprietà di un collettore oppure potete 

arrivar e alle proprietà selezionando un collettore 

dalla vista grafica della rete ed utilizzando il 

pulsante proprietà.  

Finestra Info che appare se vi avvicinate ad un 

collettore sulla vista grafica. Attenzione: il 

contenuto è diverso a seconda se state in 

modalità modello  o verifica idraulica . 

La vista profilo vi può indicare il reale andamento 

del collettore rispetto al terreno anche se per 

quanto riguarda il calcolo è necessaria solo la 

pendenza di calcolo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi spostate tra i 

collettori  

Aiuto 

immediato 

Visualizza 

scheda per 

stampa 

Riduci 

/Aumenta le 

informazioni 

Calcolo al 

volo di moto 

uniforme 

I dati ed i 

risultati 

(ingrigiti) sono 

divisi per zone 

che sono 

comprimibili/es

pandibili e 

dipendono dal 

tipo di rete.  

IN UNA RETE NERA DOVETE CONTROLLARE: 

LA TIPOLOGIA DI TUBAZIONE (quindi di conseguenza: diametro,spessore,scabrezza) 

LA QNERA DIRETTA O IN BASE ALLE UTENZE 

LA PENDENZA DI CALCOLO E LA LUNGHEZZA DI CALCOLO 

Visualizza le scabrezze 

assegnate in base alla scelta 

della tipologia. Il coefficiente 

utilizzato dipenderà dalla 

formula selezionata nelle 

impostazioni di calcolo della 

rete. 

Posizionamento 

altimetrico 

effettivo non incide 

sul calcolo.  Ai fini 

del calcolo conta 

solo la pendenza di 

calcolo. 

Potete indicare 

direttamente la 

Qnera oppure in 

alternativa le 

utenze e 

utilizzare il 

ÐÕÌÓÁÎÔÉÎÏ ȣ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE V ɀ impostazioni e calcolo della rete   

 

 
Scheda Fognatura 

Scheda Impostazioni di calcolo della 

fognatura  

Se i valori sono 

diversi da zero 

vengono eseguite le 

verifiche 

In funzione del tipo di formula verrà 

utilizzato il coefficiente di scabrezza 

opportuno presente tra i parametri 

della tipologia adottata nella 

condotta 

Dotazione e Kp 

servono per 

calcolare la Qnera e 

la Q di punta 

Parametri importanti durante la 

modellazione grafica delle 

condotte sulla vista della rete 

!ÃÃÅÓÓÏ ÄÉÒÅÔÔÏ ÄÁÌÌȭÁÌÂÅÒÏ 

Se impostate i limiti 

> 0 verranno fatti 

dei controlli specifici 
Avvio calcolo 

Doppio click per 

evidenziare ed 

ÅÌÉÍÉÎÁÒÅ ÌȭÅÒÒÏÒÅ 


